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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Dotyczy: Pomiarów elektrycznych (5-cio letnich) na terenie Pływalni „Rawszczyzna” 

(plus oświetlenie zewnętrzne) - sporządzenie protokołów pomiarowych. 

 

Zakres prac: 

-  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych 

(z uwzględnieniem pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych), 

-  pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów elektrycznych i urządzeń rozdzielczych, 

-  pomiary rezystancji uziomów roboczych urządzeń elektrycznych, 

-  pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej i ciągłości obwodów   

odgromowych, 

-  pomiary natężenia i równomierności oświetlenia (dotyczy hali basenowej z 

trybunami), 

- pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, 

- pomiary oporności połączeń wyrównawczych. 
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ZESTAWIENIE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH  

(PŁYWALNIA RAWSZCZYZNA) 

 
 

Lp. OBWÓD Typ  

zabezpieczenia 

Typ  

przewodu 

Centrala Dantherm N/W 1 Basenowa 1 

1 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 25  

6,3-10A 

YKY 4x10 

2 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 25  

6,3-10A 

YKY 4x10 

3 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

4 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

5 Pompa Drundfos G61 C3A YDY 3x1,5 

6 Sprężarka 1 AEG Mbs 25  

16-20A 

YDY 4x4 

7 Sprężarka 2 AEG Mbs 25  

16-20A 

YDY 4x4 

Centrala Dantherm N/W 1 Basenowa 2 
8 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 25  

6,3-10A 

YKY 4x10 

9 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 25  

6,3-10A 

YKY 4x10 

10 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

11 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

12 Pompa Drundfos G61 C3A YDY 3x1,5 

13 Sprężarka 1 AEG Mbs 25  

16-20A 

YDY 4x4 

14 Sprężarka 2 AEG Mbs 25  

16-20A 

YDY 4x4 

Centrala Dantherm N/W 1 Basenowa 3 
15 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 25  

6,3-10A 

YKY 4x10 

16 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 25  

6,3-10A 

YKY 4x10 

17 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

18 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

19 Pompa Drundfos G61 C3A YDY 3x1,5 

20 Sprężarka 1 AEG Mbs 25  

16-20A 

YDY 4x4 

21 Sprężarka 2 AEG Mbs 25  

16-20A 

YDY 4x4 

Centrala Dantherm N/W 2 Widownia 
22 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs32  

24-32A 

YKY 4x10 

23 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 32 

28-40A 

YKY 4x10 

24 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

AEG Mbs 32  

24-32A 

YKY 4x10 

25 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

AEG Mbs 32  

28-40A 

YKY 4x10 

26 Pompa Drundfos G101 C3A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W3 

27 Wentylator nawiewu WN MOELLER PKZMO YDY 4x2,5 
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-16, 10-16A 

28 Wentylator wywiewu WW MOELLER PKZMO 

-16, 10-16A 

YDY 4x2,5 

29 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W4 
30 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

YDY 7x1,5 

31 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-10, 6,3-10A 

32 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-2,5, 1,6-2,5A 

YDY 7x1,5 

33 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-6,3, 4-6,3A 

34 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W5 
35 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-2,5, 1,6-2,5A 

YDY 7x1,5 

36 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

37 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-2,5, 1,6-2,5A 

YDY 7x1,5 

38 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

39 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N6 
40 Wentylator nawiewu WN1 MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

YDY 4x1,5 

41 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA W6 
42 Wentylator wywiewu WW2 MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

YDY 4x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W7 
43 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-1,6, 1-1,6A 

YDY 7x2,5 

44 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-6,3, 4-6,3A 

45 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-1,6, 1-1,6A 

YDY 7x2,5 

46 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-6,3, 4-6,3A 

47 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W8 
48 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-2,5, 1,6-2,5A 

YDY 7x2,5 

49 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

50 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-2,5, 1,6-2,5A 

YDY 7x2,5 

51 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-4, 2,5-4A 

52 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W9 
53 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-16, 10-16A 

 

YDY 4x2,5 

54 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-20, 16-20 

YDY 4x4 

55 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-16, 10-16A 

YDY 4x2,5 

56 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-20, 16-20 

YDY 4x4 
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57 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N/W10 
58 Wentylator nawiewu WN1 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-10, 6,3-10A 

YDY 7x2,5 

59 Wentylator nawiewu WN1 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-10, 6,3-10A 

60 Wentylator wywiewu WW2 

 – pierwszy bieg 

MOELLER PKZMO 

-6,3, 4-6,3A 

YDY 7x2,5 

61 Wentylator wywiewu WW2 

 – drugi bieg 

MOELLER PKZMO 

-10, 6,3-10A 

62 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N11 
63 Wentylator nawiewu WN1 MOELLER PKZMO 

-2,5, 1,6-2,5A 

YDY 4x1,5 

64 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N12 
65 Wentylator nawiewu WN1 MOELLER PKZMO 

-1,6, 1-1,6A 

YDY 4x1,5 

66 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

Centrala VBW CLIMA N13 
67 Zasilanie szafki  YDY 5x2,5 

68 Wentylator nawiewu WN1 MOELLER PKZMO 

-1,6, 1-1,6A 

YDY 4x1,5 

69 Pompa Drundfos MOELLER CLS6-C2A YDY 3x1,5 

    

Lp. OBWÓD Typ  

zabezpieczenia 

Typ  

przewodu 

1 Rozdzielnia główna (z transformatora) DPX1250, 1000A 3x(2xYKXS 1x240)+ 

1xYKXS 1x240 (linia I 

ze stacji Trafo) 

 

3x(2xYKXS 1x240)+ 

1xYKXS 1x240 (linia 

II ze stacji Trafo) 

2 Tablica TK1 (z TG) NH00gL/gG, 100A YKY 5x35 

3 Tablica TK2 (z UPS 40 kVA) NH00gL/gG, 100A YKY 5x35 

4 Tablica T2 (z TG) NH00gL/gG, 100A YKY 5x35 

5 Tablica T3 (z TG) NH00gL/gG, 80A YKY 5x35 

6 Tablica T5 (z TG) NH00gL/gG, 100A YKY 5x35 

7 Tablica T6 (z TG) NH00gL/gG, 80A YKY 5x35 

8 Tablica T7 (z TG)  R303, 50A YKY 5x16 

9 Tablica T8 (z T7) R303, 50A  

10 Tablica T10 (z TG) WTN00gF, 80A YKY 5x35 

11 Tablica T11 (z T10) WTN00gF, 80A  

12 Tablica T14 (z TG) R303, 50A YKY 5x16 

13 Tablica T15 (z TG) R303, 50A YKY 5x16 

14 Tablica T17a (z TG) NH00gL/gG, 125A YKY 5x50 

15 Tablica T17b (z TG) NH00gL/gG, 125A YKY 5x50 

16 Tablica T32 (z T3) R303, 50A YKY 5x16 

17 Tablica T33 (z T3) R303, 50A YKY 5x16 

18 Tablica SP KOTŁOWNIA (TUNEL) (z T3) R303, 35A YKY 5x16 

19 Tablica T34 (z T3) 3x (R301) 35A YKY 5x16 

20 Bateria kondensatorów (z TG) 400 A 5x(YKXS 240) 

21 Tablica 1T (N1,W1) 125 A YKY 5x50 

22 Tablica 2T (N1,W1) 125 A YKY 5x50 

23 Tablica 3T (N1,W1) 125 A YKY 5x50 

24 Tablica T (N2,W2) 80 A YKY 5x35 

25 Szafa SZ1 (z TG) 100 A YKY 5x35 

26 Szafa SZ2 (z T3) R303, 50A YKY 5x16 

27 Szafa SZ3 (z T3) R303, 16 A YDY 5x2,5 
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28 Tablica T9 (z TG) R303, 50A YKY 5x16 

29 Złącze ZK3 (z TG) 100 A YKY 5x35 

30 TD (z TG) 20 A YDY 5x4  

31 T 18 (z TG) 80 A YKY 5x35 

Lp. OBWÓD Typ  

zabezpieczenia 

Typ  

Przewodu 

Tablica T2 

1 Zasil. silnika pompy sztucznej rzeki nr1 P 304 C25 YKSY 7x6 

2 Zasil. silnika pompy sztucznej rzeki nr2 P 304 C25 YKSY 7x6 

3 Zasil. silnika pompy zjeżdżalni nr 1 P 304 C20 YKSY 7x4 

4 Zasil. silnika pompy zjeżdżalni nr 2 P 304 C20 YKSY 7x4 

5 Zasil. silnika pompy masażu karku nr 1 P 304 C10 YDY 4x2,5 

6 Zasil. silnika pompy masażu karku nr 2 P 304 C10 YDY 4x2,5 

7 Zasilanie gejzera powietrznego nr 1 P 304 C6 YDY 4x2,5 

8 Zasilanie gejzera powietrznego nr 2 P 304 C6 YDY 4x2,5 

9 Zasil. silnika pompy hydromasażu P 304 C6 YDY 4x2,5 

10 Zasil. silnika dmuchawy hydromasażu P 304 C6 YDY 4x2,5 

11 Zasil. reflektorów podwodnych R1-R12 P 304 C6 YDY 5x2,5 

12 Zasil. reflektorów podw. R13-R24 P 304 C6 YDY 5x2,5 

Tablica T3 
18 Zasilanie zestawu gniazd Z1 C20, B13 YDY 5x10 

19 Zasilanie zestawu gniazd Z2 C20, B13 YDY 5x10 

20-22 3x (obwód gniazd 1-fazowych) P 304 B13 3x (YDY3x2,5) 

23 Obwód gniazd 3-fazowych  YDY 5x2,5 

24-28 5x(obwód oświetlenia 1-fazowego) P 304 B13 5x(YDY 4x2,5) 

29 Zasilanie nagrzewnicy strefowej P 302 C6 YDY3x1,5 

30 Zasilanie wymiennika ciepła R1 P 302 B6 YDY3x2,5 

31 Sprężarka P 304 C6 YDY 5x2,5 

32 Zasilanie wymiennika ciepła R2 P 302 B6 YDY3x2,5 

Tablica T32 
33 Obwód ośw. 1-fazowy nr 1 P 304 B10 YDY 3x4 

34 Obwód ośw. 1-fazowy nr 2 P 304 C13 YDY 3x4 

35 Obwód ośw. 1-fazowy nr 3 P 304 C13 YDY 3x4 

36 Obwód ośw. 1-fazowy nr 4 P 304 C20 YDY 3x4 

37 Obwód ośw. 1-fazowy nr 5 P 304 C20 YDY 5x2,5 

38 Obwód ośw. 1-fazowy nr 6 P 304 C10 YDY 5x4 

39 Obwód ośw. 1-fazowy nr 7 P 304C16 YDY 4x1,5 

Tablica T33 
40 Obwód ZS3 P 304 C20,B13 YDY 5x4 

41 Obwód ZS4 P 304 C20,B13 YDY 5x4 

42 Instalacja elektrolizy C16A YDY 5x4 

43 Wentylator elektrolizy M250 1,6A YDY 4x1,5 

44 Wentylator kwasowni M250 1,6A YDY 4x1,5 

45 Gn. 1-faz. B13A YDY 3x2,5 

46 Obwód oświetlenia nr 1 P 304 B13 YDY 3x2,5 

47 Obwód oświetlenia nr 2 P 304 B13 YDY 3x2,5 

Tablica T34 
48 Gn. 1-faz. – obwód nr 1 P 304 B13 YDY 3x2,5 

49 Gn. 1-faz. – obwód nr 2 P 304 B13 YDY 3x2,5 

50 Gn. 1-faz. – obwód nr 3 P 304 B13 YDY 3x2,5 

51 Gn. 1-faz. – obwód nr 4 P 304 B13 YDY 3x2,5 

52 Obwód oświetlenia nr 1 P 304 B13 YDY 3x2,5 

53 Obwód oświetlenia nr 2 P 304 B13 YDY 3x2,5 

54 Zasilanie sprężarek (obwód 3-fazowy)  

- 2x GN 32A + 1xGN 16A 

P 304 B20 YDY 5x2,5 

Tablica T5 
55 Zasilanie sauny nr 1 P 304 C25 YDY 5x4 

55a 1SA - piec  YDY 5x4 

55b 1SA - czujniki  YDY 4x1,5 

55c 1SA - światła  YDY 3x1,5 
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55d 1SA – czujnik 2  YDY 3x1,5 

55e przycisk  YDY 2x1,5 

56 Zasilanie sauny nr 2 P 304 C25 YDY 5x4 

56a 2SA - piec  YDY 5x4 

56b 2SA - czujniki  YDY 4x1,5 

56c 2SA - światła  YDY 3x1,5 

56d 2SA – czujnik 2  YDY 3x1,5 

56e przycisk  YDY 2x1,5 

57 Zasilanie solarium P 304 C16 YDY 5x4 

58 Zasilanie wanny do masażu P 304 C6, Mbs 2,5-4 YDY 5x4 

59 Zasilanie aquavibronu P 304 C6, Mbs 2,5-4 YDY 5x4 

60 Zas. wanny do kąpieli kończyn dolnych P 304 C3, Mbs 1,6-2,5 YDY 5x2,5 

61 Zas. wanny do kąpieli kończyn górnych P 304 C3, Mbs 1,6-2,5 YDY 5x2,5 

62 Zas. wanny galwanicznej P 304 C2, Mbs 0,4-0,63 YDY 3x2,5 

63 Zas. nagrzewnicy strefowej nr 1 P 304 C10 YDY 5x1,5 

64 Zas. nagrzewnicy strefowej nr 2 P 304 C6 YDY 5x1,5 

65 Zas. nagrzewnicy strefowej nr 3 P 304 C6 YDY 5x1,5 

66 Zas. zasilacza sygn. przyzywowej P 304 B13 YDY 3x2,5 

67 Monitoring opraw awaryjnych P 304 B6 YDY 31,5 

68-86 19x(obwód gniazd 1-fazowych) 19x(P 304 B13) 

19x (YDY 3x2,5 

87-99 13x(obwód oświetlenia 1-fazowego) P 304 B13 2x(YDY 5x2,5) 

YDY 3x2,5 

2x(YDY 5x1,5) 

3x(YDY 3x1,5) 

5x(YDY 4x1,5) 

Tablica T6 
100 Zasilanie T(N3W3) R 303 50A YKY 5x16 

101 Zasilanie T(N4W4) R 303 25A YDY 5x6 

102 Zasilanie T(N5W5) R 303 16A YDY 5x4 

103 Zasilanie T(N6W6) R 303 16A YDY 5x4 

104 Zasilanie T(N7W7) R 303 16A YDY 5x4 

105 Zasilanie T(N9W9) R 303 50A YKY 5x16 

106 Zasilanie T(N10W10) R 303 35A YDY 5x10 

107 Zasilanie T(N11W11) R 303 16A YDY 5x4 

108 Zasilanie T(N12W12) R 303 16A YDY 5x4 

109 Zasilanie skraplacza  YDY 5x4 

110 Zasilanie went. dachowy W4a PKZMO 0,63-1A YDY 4x1,5 

111 Zasilanie went. kanałowego W7a CL S6 2A YDY 3x1,5 

112 Zasilanie went. dachowy W10b PKZMO 1-1,6A YDY 4x1,5 

113 Wentylator kanałowy W10a (3 sztuki) CL S6 2A YDY 3x1,5 

114 Wentylator kanałowy W10a (2 sztuki) CL S6 2A YDY 3x1,5 

115 Zasilanie went. dachowego W11 PKZMO 1-1,6A YDY 4x1,5 

116 Zasilanie went. dachowego W12 PKZMO 1-1,6A YDY 4x1,5 

117 Zasilanie nagrzewnicy strefowej P 304 C10 YDY 3x2,5 

118 Zasilanie zestawu gniazd ZS1 i ZS2 P 304 C16, B13 YDY 5x4 

119 Obwód gniazd 1-fazowych  YDY 3x2,5 

Tablica T7 
120-

126 

7x(obwód gniazd 1-fazowych) 7x(P 304 B13) 7x(YDY 3x2,5) 

127 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 1 P 304 B13 YDY 3x1,5 

128 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 2 P 304 B13 YDY 4x1,5 

129 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 3 P 304 B13 YDY 3x1,5 

130 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 4 P 304 B13 YDY 4x1,5 

131 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 5 P 304 B13 YDY 4x1,5 

132 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 6 P 304 B13 YDY 4x2,5 

133 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 7 P 304 B13 YDY 3x1,5 

134 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 8 P 304 B13 YDY 3x2,5 

135 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 9 P 304 B13 YDY 3x1,5 

136 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 10 P 304 B13 YDY 4x1,5 
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137 Zasilanie monit. opraw awaryjnych P 304 B13 YDY 3x1,5 

137a Zasilanie centralki klap p.poż P 304 B13 YDY 3x1,5 

137b Zasilanie gniazd w sali do ćw. dynamicznych P 304 B13 YDY 3x2,5 

137c Zasilanie gniazd w sali do ćw. dynamicznych P 304 B13 YDY 3x2,5 

137d Zasilanie gniazd w sali do ćw. dynamicznych P 304 B16 YDY 3x2,5 

137e Oświetlenie w pom. 031A P 304 B13 YDY 3x2,5 

137f Klimatyzator sal. konf. P 304 C25 YDY 5x2,5 

137g Klimatyzator siłownia lewy P 304 C20 YDY 3x2,5 

137h Klimatyzator siłownia prawy P 304 C20 YDY 3x2,5 

137i Klimatyzator sala dynamiczna lewy P 304 C20 YDY 3x2,5 

137j Klimatyzator sala dynamiczna prawy P 304 C20 YDY 3x2,5 

Tablica T8 
138 Zasilanie wentylatora W4b M 250 1,6A YDY 4x1,5 

139 Zasilanie wentylatora W4c M 250 1,6A YDY 4x1,5 

140 Zasilanie wentylatora W7b M 250 1,6A YDY 3x1,5 

141 Zasilanie wentylatora W13a M 250 1,6A YDY 4x1,5 

142 Zasilanie wentylatora W13b M 250 1,6A YDY 4x1,5 

143 Zasilanie wentylatora W13c M 250 1,6A YDY 4x1,5 

144 Zasilanie wentylatora W13d M 250 1,6A YDY 4x1,5 

145 Zasilanie klimatyzatora P 304 B13 YDY 3x2,5 

146 Zasilanie monit. opraw awaryjnych P 304 B6 YDY 3x1,5 

147-

159 

13x(obwód gniazd 1-fazowych) 13x(P 304 B13) 13x(YDY 3x2,5) 

160 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 1 P 304 B13 YDY 4x1,5 

161 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 2 P 304 B13 YDY 3x1,5 

162 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 3 P 304 B13 YDY 3x1,5 

163 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 4 P 304 B13 YDY 4x1,5 

164 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 5 P 304 B13 YDY 3x1,5 

Tablica T10 
165 Zasilanie T(N8W8) R 303 25A YDY 5x4 

166 Zasil. zestawów gniazd ZS3 i ZS4 R 303 20A YDY 5x4 

167 Zasil. zestawów gniazd ZS5 i ZS6 R 303 20A YDY 5x4  

167a Zasilanie pompy zatapialnej Wilo 6,3A YDY 3x2,5 

168 Zasilanie monit. opraw awaryjnych P 304 B6 YDY 3x1,5 

169 Zasilanie gniazd 1-fazowych nr 1 P 304 B13 YDY 3x2,5 

170 Zasilanie gniazd 1-fazowych nr 2 P 304 B13 YDY 3x2,5 

171 Zasilanie gniazd 1-fazowych nr 3 P 304 B13 YDY 3x2,5 

172 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 1 P 304 B13 YDY 4x1,5 

173 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 2 P 304 B13 YDY 3x1,5 

174 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 3 P 304 B13 YDY 4x1,5 

175 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 4 P 304 B13 YDY 4x1,5 

Tablica T11 
176 Zasilanie stojaka nagłośnienia nr 1 P 302 C40 YDY 3x10 

177 Zasilanie stojaka nagłośnienia nr 2 P 302 B6 YDY 3x1,5 

178 Zasilanie monit. opraw awaryjnych P 304 B6 YDY 3x1,5 

179 Zasilanie klimatyzatora P 302 B13 YDY 3x2,5 

180-

189 

10x(obwód gniazd 1-fazowych) 10x(P 304 B13) 10x(YDY 3x2,5) 

190-

193 

4x(obwód oświetlenia 1-fazowego) P 304 B13 4x(YDY 4x1,5) 

Tablica T14 
194 Zasilanie monit. opraw awaryjnych P 304 B6 YDY 3x1,5 

195-

206 

12x(obwód gniazd 1-fazowych) 12x(P 304 B13) 12x(YDY 3x2,5) 

207 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 1 P 304 B13 YDY 4x2,5 

208 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 2 P 304 B13 YDY 4x2,5 

209 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 3 P 304 B13 YDY 4x2,5 

210 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 4 P 304 B13 YDY 4x2,5 

211 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 5 P 304 B13 YDY 4x2,5 

212 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 6 P 304 B13 YDY 4x2,5 
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213 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 7 P 304 B13 YDY 4x2,5 

214 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 8 P 304 B13 YDY 4x2,5 

215 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 9 P 304 B13 YDY 4x2,5 

216 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 10 P 304 B13 YDY 4x2,5 

217 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 11 P 304 B13 YDY 3x1,5 

218 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 12 P 304 B13 YDY 4x1,5 

219 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 13 P 304 B13 YDY 5x2,5 

220 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 14 P 304 B13 YDY 3x1,5 

221 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 15 P 304 B13 YDY 4x1,5 

222 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 16 P 304 B13 YDY 3x2,5 

223 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 17 P 304 B13 YDY 3x2,5 

Tablica T15 
224 Obwód gniazd 3-fazowych nr 1 P 304 B25 YDY 5x4 

225 Obwód gniazd 3-fazowych nr 2 P 304 B13 YDY 5x4 

226-

230 

5x(obwód gniazd 1-fazowych) 5x(P 304 B13) 5x(YDY 3x2,5) 

231-

235 

5x(obwód oświetlenia 1-fazowego) P 304 B13 5x(YDY 3x1,5) 

Tablica T17a 
236 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 1 P 304 B13 YDY 5x4 

237 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 2 P 304 B13 YDY 5x4 

238 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 3 P 304 B13 YDY 5x4 

239 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 4 P 304 B13 YDY 5x4 

240 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 5 P 304 B13 YDY 5x4 

241 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 6 P 304 B13 YDY 5x4 

242 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 7 P 304 B13 YDY 5x6 

243 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 8 P 304 B13 YDY 5x6 

Tablica T17b 
244 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 1 P 304 B13 YDY 5x4 

245 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 2 P 304 B13 YDY 5x4 

246 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 3 P 304 B13 YDY 5x6 

247 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 4 P 304 B13 YDY 5x6 

248 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 5 P 304 B13 YDY 5x6 

249 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 6 P 304 B13 YDY 5x4 

250 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 7 P 304 B13 YDY 7x2,5 

251 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 8 P 304 B13 YDY 5x4 

252 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 9 P 304 B13 YDY 7x2,5 

253 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 10 P 304 B13 YDY 3x2,5 

254 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 11 P 304 B13 YDY 4x1,5 

255 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 12 P 304 B13 YDY 3x2,5 

256 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 13 P 304 B13 YDY 3x1,5 

257 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 14 P 304 B13 YDY 3x1,5 

258 Obwód oświetlenia 1-fazowego nr 15 P 304 B13 YDY 3x2,5 

259-

264 

6x(obwód gniazd 1-fazowych) 6x(P 304 B13) 6x(YDY 3x2,5) 

265 Zasilanie klimatyzatora nr 1 P 302 B13 YDY 3x2,5 

266 Zasilanie klimatyzatora nr 2 P 302 B13 YDY 3x2,5 

267 Zasilanie monit. opraw awaryjnych P 304 B6 YDY 3x1,5 

268 Zasilanie wypustów dachowych nr 1 P 304 C10 YDY 2x6 

269 Zasilanie wypustów dachowych nr 2 P 304 C10 YDY 2x6 

270 Zasilanie wypustów dachowych nr 3 P 304 C4 YDY 2x2,5 

271 Zasilanie wypustów dachowych nr 4 P 304 C4 YDY 2x2,5 

272 Zasilanie wypustów dachowych nr 5 P 304 C10 YDY 3x2,5 

Tablica T18 

273 Gniazdo 63A nr 1 (X1) R303 50A LgY16 

274 Gniazdo 63A nr 2 (X2) R303 50A LgY16 

275 Gniazdo 32A (X3) R303 25A LgY6 

Tablica TK2 
276 Zasilanie tablicy wyników  YDY 5x6 

277 Zasilanie systemu pomiaru czasu  YDY 3x2,5 
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278 Zasil. Centr. Punktu Dyspozycyjnego  YDY 3x6 

279-

300 

22x(obwód gniazd 1-fazowych)  22x(YDY 3x2,5) 

    

PIWNICA 

0A04 – hall piętrowy 

 Gn. 1-faz. P 304 B13  

0A05 – WC męskie ogólne (003) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13  

0A06 – WC dla niepełnosprawnych (001) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13  

0A07 – WC damskie ogólne (002) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13  

0E02- sala konferencyjna (031) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 9 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 10 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 11 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 12 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 13 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 14 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 15 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 16 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 17 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 18 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 19 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 20 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 21 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 22 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 23 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 24 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 25 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 26 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 27 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 28 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 29 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 30 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 31 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 32 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 33 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 34 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 35 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 36 P 304 C13  

0E03 – pomieszczenie socjalne personelu basenowego (051) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0E04 – szatnia męska personelu basenowego (053) 
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 Gn. 1-faz. podw. P 304 B13   

0E05 – przedsionek z natryskiem męski (053A) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

0E07 – szatnia damska personelu basenowego 90520 

 Gn. 1-faz. podw. P 304 B13   

0E09 – przedsionek z natryskiem damski (052A) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0E10 – WC damskie (052B) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0E11 – WC męskie(053B) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F01 – rejestracja odnowy biologicznej  

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 4 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

0F01 – rejestracja odnowy biologicznej – 2 tablice alarmów 
 Sauna damska – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Sauna męska – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Magnetronik – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Masaż wirowy – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Czterokomorówka – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Bicze szkockie – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Masaż podwodny – tablica 1  YDY 3x1,5 

 Solarium – tablica 2  YDY 3x1,5 

 Krioterapia – tablica 2  YDY 3x1,5 

 Masaż klasyczny – tablica 2  YDY 3x1,5 

 Bioptron – tablica 2  YDY 3x1,5 

 Ultradźwięki – tablica 2  YDY 3x1,5 

 Laseroterapia – tablica 2  YDY 3x1,5 

 Elektroterapia – tablica 2  YDY 3x1,5 

0F02 – szatnia sauny męska (006) 

 Gn. 1-faz. podw. P 304 B13   

0F04 – przedsionek i natrysk męski (047A) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F08 – szatnia sauny damska (007) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F10 – przedsionek i natrysk damski (048A) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F14 – pomieszczenie wypoczynkowe (048) 

 Gn. 1-faz. podw. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 2 P 304 B13   

0F15 – solarium  

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F16 – masaż podwodny i aquavibron  (041) 
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 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F18 – sanitariat hydroterapii damski (023B) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F20 – sanitariat hydroterapii męski (023C) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F21 – bicze szkockie, natrysk płaszczowy (025) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 3 P 304 B13  

0F25 – szatnia personelu odnowy biologicznej damska (010) 

 Gn. 1-faz. podw. P 304 B13   

0F26 – pomieszczenie socjalne personelu odnowy biologicznej z aneksem kuchennym (009) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F27 - szatnia personelu odnowy biologicznej męska (008) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F32 – gabinet lekarski (014) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F33 – przedsionek WC (013A) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F35 – elektrostymulacja (015) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F36 – laseroterapia (016) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  
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 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F37 – biostymulacja (017) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F38 – magnetoterapia  

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F39 – solux (018) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F40 – pomieszczenie krioterapii (024) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F41 – pomieszczenie masażu (020) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F42 – korytarz, poczekalnia (005) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

0F43 – czterokomorówka (023A) 

 Gn. 1-faz. podw. nr 1 P 304 B13   
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 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F44 – masaż wirowy rąk i nóg (023A)) 

 Gn. 1-faz. podw. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F45 – pomieszczenie treningowe zawodników (043) 

 Gn. 1-faz. podw. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F46 – korytarz z hali basenowej (042) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

0F47 – korytarz (038) 

 Gn. 1-faz. podw.  P 304 B13   

0F48 – szatnia kinezyterapii męska 028) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 2 P 304 B13  

0F50 – WC męskie (028B) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

0F53 – WC damskie (029B) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0F54 – pomieszczenie trenerów (027) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0F55 – siłownia (028A) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

0I01 – podbasenie (059) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 3-faz. nr 1 P 304 C16  

 Gn. 3-faz. nr 2 P 304 C16  
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0I03 – korytarz (060) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

0I05 – warsztat podręczny (061) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

 Gn. 3-faz. nr 1 P 304 C16  

 Gn. 3-faz. nr 2 P 304 C16  

0I06 – pomieszczenie socjalne personelu technicznego (062) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 1 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 2 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 3 P 304 C13  

0I07 – szatnia personelu technicznego (063) 

 Gn. 1-faz. podw. P 304 B13   

0I08 – przedsionek z natryskiem (064) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

0I10 – wentylatornia (055) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 3-faz. nr 1 P 304 C16  

 Gn. 3-faz. nr 2 P 304 C16  

0I16 – rozdzielnia główna elektryczna (050) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

0I17 – wentylatornia (066) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 3-faz. nr 1 P 304 C16  

 Gn. 3-faz. nr 2 P 304 C16  

PARTER 

1A03 – szatnia okryć zewnętrznych 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 7 P 304 C13  

1A04 – szatnia okryć zewnętrznych 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 7 P 304 C13  

1A12 – WC męskie 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

1A13 – WC damskie 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

1A14 – WC niepełnosprawnych 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

1A15 – WC męskie (112) 
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 Gn. 1-faz. P 304 B13   

1A16 – WC damskie (113) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

1A17 – portiernia (111) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 14 P 304 C13  

1A18 - sklepik 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 7 P 304 C13  

1B01 - rejestracja 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 9 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 10 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 11 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 12 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 13 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 14 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 15 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 16 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 17 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 18 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 19 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 20 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 21 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 22 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 23 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 24 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 25 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 26 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 27 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 28 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 29 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 30 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 31 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 32 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 33 P 304 C13  
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 Gn. 1-faz. nr K 34 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 35 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 36 P 304 C13  

1B02 – strefa rozliczeń 

 Gn. 1-faz. P 304 B13  

1B03 – korytarz obutej stopy (102) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 9 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 10 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 11 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 12 P 304 B13  

 Suszarka nr 1 P 304 B20  

 Suszarka nr 2 P 304 B20  

 Suszarka nr 3 P 304 B20  

 Suszarka nr 4 P 304 B20  

 Suszarka nr 5 P 304 B20  

 Suszarka nr 6 P 304 B20  

 Suszarka nr 7 P 304 B20  

 Suszarka nr 8 P 304 B20  

 Suszarka nr 9 P 304 B20  

 Suszarka nr 10 P 304 B20  

 Suszarka nr 11 P 304 B20  

 Suszarka nr 12 P 304 B20  

1B04 – szatnia rodzinna i dla niepełnosprawnych (101) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 8 P 304 B13  

1B21 – pomieszczenie zawodników z sanitariatem 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

1B22 – pomieszczenie sędziów i trenerów (137) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 8 P 304 B13  
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 Gn. 1-faz. podw. nr 9 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 14 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 15 P 304 C13  

1B24 – szatnia sędziów męska z sanitariatem 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

1B25 – szatnia sędziów damska z sanitariatem 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

1C01 – hala basenowa (130) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

1C05 – sterownia (139) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 4 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

1E01 – korytarz administracji 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

1E02 – sekretariat (118) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

1E03 – pokój kierownika pływalni (119) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

1E04 – pokój księgowego (120) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  
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 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

1E05 – pokój biurowy (121) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 9 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 14 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 15 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 16 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 17 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 18 P 304 C13  

1E06 – korytarz (122) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13  

1E07 – serwerownia (116) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 9 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 14 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 15 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 16 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 17 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 18 P 304 C13  

1E08 –korytarz 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

1E10 – pokój lekarski z sanitariatem (129) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  
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 Gn. 1-faz. podw. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

1E11 – pomieszczenie porządkowe (131) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

1E14 – WC 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

1G01 – sala konsumpcyjna 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

1G02 – bufet 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Frytownica P 304 B16  

 Express P 304 B16  

1G03 – przygotowalnia 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 3-faz.  P 304 B16  

1G04 – magazyn ogólnospożywczy 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

1G05 – WC bufetu 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

1H06 – pomieszczenie lin torowych (140) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

1I07 – pomieszczenie dyspozytora z sanitariatem (127) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

PIĘTRO 

2A08 – WC damskie (206) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

2A09 – WC dla niepełnosprawnych (205) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

2A10 – WC męskie (207) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

2A11 – korytarz 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

2A13 – WC damskie ogólne (222) 

 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

2A14 – WC męskie ogólne (221) 
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 Gn. 1-faz.  P 304 B13   

2B01 – studio RTV (217) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. podw. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 14 P 304 C13  

2B02 – kabina sprawozdawcza (215) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 7 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

2B03 – studio RTV (210) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 7 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 8 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 13 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 14 P 304 C13  

2B04 – kabina sprawozdawcza (212) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 4 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 5 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 6 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 7 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 8 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 9 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 10 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 11 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 12 P 304 C13  

2E01 – pomieszczenie gospodarcze (218) 

 Gn. 1-faz. P 304 B13   

2E03 – pomieszczenie techniczne (209) 



Strona 21 z 25 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 4 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

2E04 – pomieszczenie pomocnicze (211) 

 Gn. 1-faz. nr 1 P 304 B13   

 Gn. 1-faz. nr 2 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr 3 P 304 B13  

 Gn. 1-faz. nr K 4 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 5 P 304 C13  

 Gn. 1-faz. nr K 6 P 304 C13  

KRIOKOMORA 

Szatnia męska 

1 Oprawa oświetleniowa nr 1 CLS6 B10  

2 Oprawa oświetleniowa nr 2 CLS6 B10  

3 Gn. 1-faz. nr 1 CLS6 B13  

4 Gn. 1-faz. nr 2 CLS6 B13  

5 Gn. 1-faz. nr 3 CLS6 B13  

Umywalnia męska 

6 Oprawa oświetleniowa nr 1 CLS6 B10  

7 Oprawa oświetleniowa nr 2 CLS6 B10  

8 Oprawa oświetleniowa nr 3 CLS6 B10  

Sala ćwiczeń 

9 Oprawa oświetleniowa nr 1 CLS6 B10  

10 Oprawa oświetleniowa nr 2 CLS6 B10  

11 Oprawa oświetleniowa nr 3 CLS6 B10  

12 Oprawa oświetleniowa nr 4 CLS6 B10  

13 Oprawa oświetleniowa nr 5 CLS6 B10  

14 Oprawa oświetleniowa nr 6 CLS6 B10  

15 Oprawa oświetleniowa nr 7 CLS6 B10  

16 Gn. 1-faz. nr 1 CLS6 B13  

17 Gn. 1-faz. nr 2 CLS6 B13  

18 Gn. 1-faz. nr 3 CLS6 B13  

19 Gn. 1-faz. nr 4 CLS6 B13  

20 Gn. 1-faz. nr 5 CLS6 B13  

21 Gn. 1-faz. nr 6 CLS6 B13  

22 Gn. 1-faz. nr 7 CLS6 B13  

23 Gn. 1-faz. nr 8 CLS6 B13  

Pomieszczenie komory kriogenicznej 

24 Oprawa oświetleniowa nr 1 CLS6 B10  

25 Oprawa oświetleniowa nr 2 CLS6 B10  

26 Oprawa oświetleniowa nr 3 CLS6 B10  

27 Oprawa oświetleniowa nr 4 CLS6 B10  

28 Oprawa oświetleniowa nr 5 CLS6 B10  

29 Oprawa oświetleniowa nr 6 CLS6 B10  

30 Oprawa oświetleniowa nr 7 CLS6 B10  

31 Oprawa oświetleniowa nr 8 CLS6 B10  

32 Oprawa oświetleniowa nr 9 CLS6 B10  

33 Gn. 1-faz. nr 1 CLS6 B13  

34 Gn. 1-faz. nr 2 CLS6 B13  

35 Obudowa sterownika komory S193 B25  

36 Zasilacz awaryjny ARES 1600 S193 B25  

37 Gn. 1-faz. j/w nr 1 S193 B25  

38 Gn. 1-faz. j/w nr 2 S193 B25  

39 Gn. 1-faz. j/w nr 3 S193 B25  

40 Gn. 1-faz. j/w nr 4 S193 B25  

41 Obudowa trafo S193 B25  

42 Gn. 1-faz. nr 3 S193 B25  
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43 Gn. 1-faz. nr 4 S193 B25  

Szatnia damska 

44 Oprawa oświetleniowa nr 1 CLS6 B10  

45 Oprawa oświetleniowa nr 2 CLS6 B10  

46 Gn. 1-faz. nr 1 CLS6 B13  

47 Gn. 1-faz. nr 2 CLS6 B13  

48 Gn. 1-faz. nr 3 CLS6 B13  

Umywalnia męska 

49 Oprawa oświetleniowa nr 1 CLS6 B10  

50 Oprawa oświetleniowa nr 2 CLS6 B10  

51 Oprawa oświetleniowa nr 3 CLS6 B10  

Zbiornik ciekłego powietrza (rozdzielnia T21) 

52 Gniazdo 3-fazowe/63A S303 C63  

53 Gn. 1-faz. nr 1 25/0,03A + CLS6 B10  

Tablica T51 

54 Obwód 3-fazowy Nr 2  YDY 5x4 

55 Obwód 3-fazowy Nr 4  YDY 5x2,5 

56 Obwód 3-fazowy Nr 6  YDY 5x2,5 

57 Obwód 1-fazowy Nr 7  YDY 3x2,5 

58 Obwód 1-fazowy Nr 8  YDY 3x2,5 

59 Obwód 3-fazowy Nr 9  YDY 4x1,5 

60 Obwód 1-fazowy Nr 10  YDY 3x2,5 

61 Obwód 1-fazowy Nr 11  YDY 3x2,5 

62 Obwód 1-fazowy Nr 12  YDY 3x2,5 

63 Obwód 1-fazowy Nr 19  YDY 3x2,5 

64 Obwód 1-fazowy Nr 20  YDY 3x2,5 

65 Obwód 1-fazowy Nr 21  YDY 3x2,5 

66 Obwód 1-fazowy Nr 24  YDY 3x2,5 

67 Obwód 1-fazowy Nr 25  YDY 3x2,5 

68 Obwód 1-fazowy Nr 26  YDY 3x2,5 

69 Centrala wentylacyjna N13/W13 25/0,03 A + CLS6 B10 YDY 5x2,5 

70 Nagrzewnica kanałowa 25/0,03 A + CLS6C6 YDY 3x1,5 

71 Wentylator kanałowy 25/0,03 A +  

M 250 (0,63-1)A 

YDY 4x1,5 

72 Wentylator kinezyterapii 25/0,03 A +  

MS-1,0 (0,63-1)A 

YDY 3x1,5 

73 Wentylator kriokomory 25/0,03 A +  

MS-0,4  (0,25-0,4)A 

YDY 3x1,5 

74 Wentylator kanałowy 25/0,03 A +  

MS-0,4  (0,25-0,4)A 

YDY 3x1,5 

75 Osuszacz 25/0,03 A +  

B13 

YDY 3x2,5 

    

Tablica zbiornika ciekłego powietrza (T21) 

1 Obwód gniazda 3-fazowego/63A  YDY 5x2,5 

2 Obwód gniazda 1-fazowego  YDY 3x2,5 

3 Kabel od Rozdzielni T5 do T51  YKY 5x16 

4 Kabel od Rozdzielni Z2 do Z21  YKY 5x25 

    

Tablica TR – instalacja telewizji dozorowej 

1 Obwód 01 P 302 B6 OMY 3x1,5 

2 Obwód 02 P 302 B6 OMY 3x1,5 

3 Obwód 03 P 302 B6 OMY 3x1,5 

4 Obwód 04 P 302 B6 OMY 3x1,5 

5 Obwód 05 P 302 B6 OMY 3x1,5 

6 Obwód 06 P 302 B6 OMY 3x1,5 

7 Obwód 07 P 302 B10 OMY 3x1,5 

8 Obwód 08 P 302 B6 OMY 3x1,5 

9 Obwód 09 P 302 B6 OMY 3x1,5 

10 Obwód 10 P 302 B6 OMY 3x1,5 
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11 Obwód 11 P 302 B6 OMY 3x1,5 

12 Obwód 12 P 302 B6 OMY 3x1,5 

13 Obwód 13 P 302 B6 OMY 3x1,5 

14 Obwód 14 P 302 B10 OMY 3x1,5 

    

Instalacja zegarowa 

1 Tablica rozdzielcza TR – Zegar matka  OMY 3x1,5 

2 Zegar matka – obwód 1  OMY 3x1,5 

3 Zegar matka – obwód 2  OMY 3x1,5 

4 Zegar matka – obwód 3  OMY 3x1,5 

    

Podbasenie – zasilanie urządzeń technologii 

1 Gniazdo 230V, D1.2 (podchloryn) CLS6 C16 YDY 3x1,5 

2 Gniazdo 230V, D1.2 (korektor pH) CLS6 C16 YDY 3x1,5 

3 Gniazdo 230V, D2.2 (podchloryn) CLS6 C10 YDY 3x1,5 

4 Gniazdo 230V, D2.3 (korektor pH) CLS6 C10 YDY 3x1,5 

5 Gniazdo 230V, D3.1 (koagulant) CLS6 C10 YDY 3x1,5 

6 Gniazdo 230V, D3.2 (podchloryn) CLS6 C10 YDY 3x1,5 

7 Gniazdo 230V, D3.3 (podchloryn) CLS6 C10 YDY 3x1,5 

8 Silnik pompy P1.1 PKZM 50A YKSY 7x10 

9 Silnik pompy P1.2 PKZM 50A YKSY 7x10 

10 Silnik pompy P2.1 CLS6 C32 YKSY 7x6 

11 Silnik pompy P2.2 CLS6 C32 YKSY 7x6 

12 Silnik pompy P3 PKZM 6,3A YDY 4x2,5 

13 Zawór uzupełniający obieg BS CLS6 B2 YDY 3x1,5 

14 Zawór uzupełniający obieg RE CLS6 B2 YDY 3x1,5 

15 Zawór uzupełniający obieg WHRL CLS6 B2 YDY 3x1,5 

    

Przepompownia ścieków 

1 Silnik pompy nr 1 25/0,03A  

2 Silnik pompy nr 1 25/0,03A  

3 Gniazdo 230V 25/0,03A  

    

Oświetlenie zewnętrzne 

1 Kabel z T9 do słupa nr 14  YKY 5x16 

12 Kabel z T9 do słupa nr 10  YKY 5x16 

13 Kabel od słupa 10 do 11  YKY 5x16 

14 Zasilanie przepompowni  YKY 5x6 

15 Zasilanie dyskoteki  YKY 5x16 

27 Kabel od słupa 31 do 32  YKY 5x16 

28 Kabel od słupa 32 do 33  YKY 5x16 

29 Kabel od słupa 33 do 34  YKY 5x16 

30 Kabel od słupa 34 do 35  YKY 5x16 

31 Kabel od słupa 35 do 36  YKY 5x16 

32 Kabel od słupa 36 do 37  YKY 5x16 

33 Kabel od słupa 37 do 38  YKY 5x16 

34 Kabel od słupa 38 do 39  YKY 5x16 

35 Kabel od słupa 39 do 40  YKY 5x16 

36 Kabel od słupa 40 do 41  YKY 5x16 

37 Kabel od słupa 41 do 42  YKY 5x16 

38 Kabel od słupa 42 do 43  YKY 5x16 

3 Kabel od słupa 42 do 43  YKY 5x16 

41 Kabel od słupa 45 do 46  YKY 5x16 

42 Kabel z T9 do słupa nr 37  YKY 5x16 

43 Przewód od lampy słupa nr 31  YDY 3x2,5 

44 Przewód od lampy słupa nr 32  YDY 3x2,5 

45 Przewód od lampy słupa nr 33  YDY 3x2,5 

46 Przewód od lampy słupa nr 34  YDY 3x2,5 

47 Przewód od lampy słupa nr 35  YDY 3x2,5 

48 Przewód od lampy słupa nr 36  YDY 3x2,5 
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49 Przewód od lampy słupa nr 37  YDY 3x2,5 

50 Przewód od lampy słupa nr 38  YDY 3x2,5 

51 Przewód od lampy słupa nr 39  YDY 3x2,5 

52 Przewód od lampy słupa nr 40  YDY 3x2,5 

53 Przewód od lampy słupa nr 41  YDY 3x2,5 

54 Przewód od lampy słupa nr 42  YDY 3x2,5 

55 Przewód od lampy słupa nr 43  YDY 3x2,5 

57 Przewód od lampy słupa nr 45  YDY 3x2,5 

58 Przewód od lampy słupa nr 46  YDY 3x2,5 

59 Kabel od słupa 109 do 117  YKY 5x2,5 

60 Kabel od słupa 117 do 118  YKY 5x2,5 

61 Kabel od słupa 118 do 119  YKY 5x2,5 

62 Kabel od słupa 119 do 120  YKY 5x2,5 

63 Kabel od słupa 120 do 121  YKY 5x2,5 

64 Kabel od słupa 121 do 122  YKY 5x2,5 

65 Kabel z T9 do słupa nr 101  YKY 5x16 

66 Kabel od słupa 101 do 102  YKY 5x6 

67 Kabel od słupa 102 do 103  YKY 5x6 

68 Kabel od słupa 103 do 104  YKY 5x6 

69 Kabel od słupa 104 do 105  YKY 5x6 

70 Kabel od słupa 105 do 106  YKY 5x6 

71 Kabel od słupa 106 do 107  YKY 5x6 

72 Kabel od słupa 107 do 108  YKY 5x6 

73 Kabel od słupa 108 do 109  YKY 5x6 

74 Kabel od słupa 109 do 110  YKY 5x6 

75 Kabel od słupa 110 do 111  YKY 5x6 

Wykonać pomiary uziemień słupów oświetleniowych, złącz i rozdzielni. 

 

KOTŁOWNIA (TUNEL) 

 

Szafka pompowa (SP) 

1 CT 1 (PT1) S301 C10 YDY 3x1,5 

2 CT 2 (PT2) S301 C10 YDY 3x1,5 

3 BASEN 1 (PB1) S301 C10 YDY 3x1,5 

4 BASEN 2 (PB2) S301 C10 YDY 3x1,5 

5 POMPA ŁADUJĄCA (PŁ)  S301 C10 OMY 3x1,5 

6 POMPA CYRKULACYJNA (PC) S301 C10 OPVC-JZ 7X1,5 

7 CO 1 (PO1) S301 C10 YDY 3x1,5 

8 CO 2 (PO2) S301 C10 YDY 3x1,5 

9 POMPA SPRZĘGŁA 1 (PSP1) MC304 C4 OPVC-JZ 7x1,5 

10 POMPA SPRZĘGŁA 2 (PSP2) MC304 C4 OPVC-JZ 7x1,5 

11 Gn. 1-faz. MBN116E B16 YDY 3x2,5 

Szafka MEC 

1 Zasilanie MBN116E B16 YDY 3x1,5 

2 Gn. 1-faz. MB106A B6 YDY 3x1,5 

Rozdzielnia SAP 

1 Zasilanie klapy N7-1  HDGS 3x1,5 

2 Zasilanie klapy W10-1  HDGS 3x1,5 

3 Zasilanie klapy N10-1  HDGS 3x1,5 

4 Zasilanie klapy W7-1  HDGS 3x1,5 

5 Zasilanie klapy W3-1  HDGS 3x1,5 

6 Zasilanie klapy N3-1  HDGS 3x1,5 

7 Zasilanie klapy N4-1  HDGS 3x1,5 

8 Zasilanie klapy W4-1  HDGS 3x1,5 

9 Zasilanie klapy N3-2  HDGS 3x1,5 

10 Zasilanie klapy W5-1  HDGS 3x1,5 

11 Zasilanie klapy N5-1  HDGS 3x1,5 

12 Zasilanie klapy W10-2  HDGS 3x1,5 

13 Zasilanie klapy W6-1  HDGS 3x1,5 

14 Zasilanie klapy N6-1  HDGS 3x1,5 
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15 Zasilanie klapy N1-3  HDGS 3x1,5 

16 Zasilanie klapy W3-2  HDGS 3x1,5 

17 Zasilanie klapy W9-1  HDGS 3x1,5 

18 Zasilanie klapy N9-1  HDGS 3x1,5 

19 Zasilanie klapy N10-3  HDGS 3x1,5 

20 Zasilanie klapy W10-3  HDGS 3x1,5 

21 Zasilanie klapy N3-3  HDGS 3x1,5 

22 Zasilanie klapy W3-3  HDGS 3x1,5 

23 Zasilanie klapy N1-2  HDGS 3x1,5 

24 Zasilanie klapy N3-4  HDGS 3x1,5 

25 Zasilanie klapy W3-4  HDGS 3x1,5 

26 Zasilanie klapy N2-2  HDGS 3x1,5 

27 Zasilanie klapy N11-1  HDGS 3x1,5 

28 Zasilanie klapy N12-1  HDGS 3x1,5 

29 Zasilanie klapy W2-1  HDGS 3x1,5 

30 Zasilanie klapy N2-1  HDGS 3x1,5 

31 Zasilanie klapy N2-2  HDGS 3x1,5 

32 Zasilanie klapy N1-1  HDGS 3x1,5 

33 Zasilanie klapy W1-1A  HDGS 3x1,5 

34 Zasilanie klapy W1-1B  HDGS 3x1,5 

35 Zasilanie klapy N1-4  HDGS 3x1,5 

36 Zasilanie klapy W8-1  HDGS 3x1,5 

37 Zasilanie klapy N8-1  HDGS 3x1,5 

38 Zasilanie klapy N3-5  HDGS 3x1,5 

39 Zasilanie klapy W3-5  HDGS 3x1,5 

40 Zasilanie klapy N3-6  HDGS 3x1,5 

41 Zasilanie klapy N3-7  HDGS 3x1,5 

42 Zasilanie klapy N3-8  HDGS 3x1,5 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

UWAGI: 

 

1. Liczba lamp oświetlenia ewakuacyjnego: około 223 szt. 

 
*Powyższe zestawienie ze względu na upływu czasu może nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego 

zawartego w dokumentacji. 


